
1. ESTE PROJETO É PROPRIEDADE DO PROJETISTA REGISTRADO NO SELO. CONFORME LEI N°: 5194/66 NÃO
DEVE SER UTILIZADO PARA QUALQUER OUTRA FINALIDADE QUE NÃO SE RELACIONE COM A EXECUÇÃO DA
PRESENTE EDIFICAÇÃO, SENDO TERMINANTEMENTE VEDADA SUA COLOCAÇÃO A DISPOSIÇÃO DE
TERCEIROS.
2. O PROJETISTA NÃO SE RESPONSABILIZARÁ POR EVENTUAIS ALTERAÇÕES DESTE PROJETO DURANTE
SUA EXECUÇÃO. QUALQUER MODIFICAÇÃO, O MESMO DEVE SER CONTACTADO.
3. ESTE PROJETO FOI BASEADO NO LAY-OUT E INFORMAÇÕES FORNECIDAS PELO ARQUITETO OU
PROPRIETÁRIO.
4.QUALQUER MODIFICAÇÃO OU DÚVIDA DEVERÁ SER IMEDIATAMENTE COMUNICADA POR ESCRITO AO
PROJETISTA.
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QD1

Iluminação IL - 1   600 W

10 A

Unipolar - PVC (70°C)

1.5

Luminárias de EmergênciaEM - 1     36 W

10 A

Unipolar - PVC (70°C)

1.5

Tomadas Gabinete TUG - 1   600 W

10 A

Unipolar - PVC (70°C)

2.5

ReservaRE - 1      0 W

10 A

Unipolar - PVC (70°C)

1.5

Tomadas Almoxarifado TUG - 2   800 W

10 A

Unipolar - PVC (70°C)

2.5

ReservaRE - 2      0 W

10 A

Unipolar - PVC (70°C)

1.5

Ar Condicionado Gabinete AC - 1  1085 W

10 A

Unipolar - PVC (70°C)

2.5

Potência instalada (W)
R   1761
S   1361
Total   3121

Unipolar - PVC (70°C)
2#4(4)mm²

Conduto ø1.1/4(PVC)

16 A

Verde
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25 A
DPS
175 V - 8 kA

QD2

Iluminação Sala de Som IL - 2   200 W

10 A

Unipolar - PVC (70°C)

1.5

Tomadas sala diretorTUG - 7    400 W

10 A

Unipolar - PVC (70°C)

2.5

Iluminação Sala Diretor IL - 3   100 W

10 A

Unipolar - PVC (70°C)

1.5

Ar Condicionado Sala de SomAC - 2   1630 W

10 A

Unipolar - PVC (70°C)

2.5

Tomadas Sala de Som TUG - 3  1000 W

10 A

Unipolar - PVC (70°C)

2.5

Ar Condicionado DiretorAC - 3   1630 W

10 A

Unipolar - PVC (70°C)

2.5

Tomadas Sala de Som TUG - 4  1000 W

10 A

Unipolar - PVC (70°C)

2.5

Luminárias emergenciaEM - 2     12 W

10 A

Unipolar - PVC (70°C)

1.5

Tomadas Servidor TUG - 5   200 W

10 A

Unipolar - PVC (70°C)

2.5

ReservaRE - 3      0 W

10 A

Unipolar - PVC (70°C)

1.5

Tomadas Servidor TUG - 6   200 W

10 A

Unipolar - PVC (70°C)

2.5

ReservaRE - 4      0 W

10 A

Unipolar - PVC (70°C)

1.5

Potência instalada (W)
R   2042
S   2030
T   2300
Total   6372

Unipolar - PVC (70°C)
3#4(4)mm²

Conduto ø3"(PVC)

25 A

Verde

Legenda de condutos - Pav. Térreo
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ART:

PROPRIETÁRIO:

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

ENDEREÇO:

FOLHA:

ENG. RAPHAEL BRACCO CANEJO                    CREA 5070744518-SP

DATA:

JULHO/2026
ESCALA:

INDICADA

OBRA:

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE ITARIRI

PROJETO EXECUTIVO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

2620262272493

RUA BENEDITO CALIXTO, N°177, CENTRO, ITARIRI - SP

01/02

Quadro de Cargas (QD2) - Pav. Térreo
Circuito Descrição Esquema Método Tensão Iluminação (W) Tomadas (W) Pot. total. Pot. total. Fases Pot. - R Pot. - S Pot. - T FCT FCA In' Ip Seção Ic Icc Disj dV parc dV total Status

de inst. (V) 12 100 100 1630 (VA) (W) (W) (W) (W) (A) (A) (mm²) (A) (kA) (A) (%) (%)
IL - 2 Iluminação Sala de Som F+N+T B1 127 V 2 200 200 R 200 1.00 1.00 1.6 1.6 1.5 17.5 3 10 0.32 3.12 OK
IL - 3 Iluminação Sala Diretor F+N+T B1 127 V 1 100 100 R 100 1.00 1.00 0.8 0.8 1.5 17.5 3 10 0.14 2.94 OK

TUG - 3 Tomadas Sala de Som F+N+T B1 127 V 10 1111 1000 T 1000 1.00 0.80 10.9 8.7 2.5 24.0 3 10 0.47 3.27 OK
TUG - 4 Tomadas Sala de Som F+N+T B1 127 V 10 1111 1000 T 1000 1.00 0.80 10.9 8.7 2.5 24.0 3 10 0.70 3.50 OK
TUG - 5 Tomadas Servidor F+N+T B1 127 V 2 222 200 T 200 1.00 1.00 1.7 1.7 2.5 24.0 3 10 0.20 3.00 OK
TUG - 6 Tomadas Servidor F+F+T B1 220 V 2 222 200 R+T 100 100 1.00 1.00 1.0 1.0 2.5 24.0 4.5 10 0.06 2.87 OK
TUG - 7 Tomadas sala diretor F+N+T B1 127 V 4 444 400 S 400 1.00 1.00 3.5 3.5 2.5 24.0 3 10 0.06 2.86 OK
AC - 2 Ar Condicionado Sala de Som F+F+T B1 220 V 1 1811 1630 R+S 815 815 1.00 1.00 8.2 8.2 2.5 24.0 4.5 10 0.13 2.94 OK
AC - 3 Ar Condicionado Diretor F+F+T B1 220 V 1 1811 1630 R+S 815 815 1.00 1.00 8.2 8.2 2.5 24.0 4.5 10 0.28 3.08 OK
EM - 2 Luminárias emergencia F+N B1 127 V 1 12 12 R 12 1.00 1.00 0.1 0.1 1.5 17.5 3 10 0.01 2.81 OK
RE - 3 Reserva F+F+T B1 220 V 0 0 R+S 1.00 1.00 0.0 0.0 1.5 17.5 4.5 10 0.00 0.00 OK
RE - 4 Reserva F+F B1 220 V 0 0 R+S 1.00 1.00 0.0 0.0 1.5 17.5 4.5 10 0.00 2.80 OK
TOTAL 1 3 28 2 7045 6372 R+S+T 2042 2030 2300

Quadro de Demanda (QD2) - Pav. Térreo

Tipo de carga Potência instalada
(kVA)

Fator de demanda
(%)

Demanda
(kVA)

Iluminação e TUG´s (Escritórios e salas comerciais) 3.42 100.00 3.42
Uso Específico 3.62 100.00 3.62

TOTAL 7.05

Quadro de Cargas (QD1) - Pav. Térreo
Circuito Descrição Esquema Método Tensão Iluminação (W) Tomadas (W) Pot. total. Pot. total. Fases Pot. - R Pot. - S Pot. - T FCT FCA In' Ip Seção Ic Icc Disj dV parc dV total Status

de inst. (V) 12 100 100 1085 (VA) (W) (W) (W) (W) (A) (A) (mm²) (A) (kA) (A) (%) (%)
IL - 1 Iluminação F+N+T B1 127 V 6 600 600 R 600 1.00 1.00 2.4 4.7 1.5 17.5 3 10 0.94 3.20 OK

TUG - 1 Tomadas Gabinete F+N+T B1 127 V 6 667 600 R 600 1.00 1.00 5.2 5.2 2.5 24.0 3 10 0.34 2.60 OK
TUG - 2 Tomadas Almoxarifado F+N+T B1 127 V 8 889 800 S 800 1.00 1.00 7.0 7.0 2.5 24.0 3 10 0.66 2.92 OK
AC - 1 Ar Condicionado Gabinete F+F+T B1 220 V 1 1206 1085 R+S 543 543 1.00 1.00 5.5 5.5 2.5 24.0 4.5 10 0.24 2.50 OK
EM - 1 Luminárias de Emergência F+F B1 220 V 3 36 36 R+S 18 18 1.00 1.00 0.1 0.2 1.5 17.5 4.5 10 0.01 2.27 OK
RE - 1 Reserva F+F+T B1 220 V 0 0 R+S 1.00 1.00 0.0 0.0 1.5 17.5 4.5 10 0.00 0.00 OK
RE - 2 Reserva F+F B1 220 V 0 0 R+S 1.00 1.00 0.0 0.0 1.5 17.5 4.5 10 0.00 2.26 OK
TOTAL 3 6 14 1 3397 3121 R+S 1761 1361 0

(W)

Quadro de Demanda (QD1) - Pav. Térreo

Tipo de carga Potência instalada
(kVA)

Fator de demanda
(%)

Demanda
(kVA)

Iluminação e TUG´s (Escritórios e salas comerciais) 2.19 100.00 2.19
Uso Específico 1.21 100.00 1.21

TOTAL 3.40

Quadro de Cargas (QD3) - Pav. Térreo
Circuito Descrição Esquema Método Tensão Iluminação (W) Tomadas (W) Pot. total. Pot. total. Fases Pot. - R Pot. - S Pot. - T FCT FCA In' Ip Seção Ic Icc Disj dV parc dV total Status

de inst. (V) 12 100 100 1630 (VA) (W) (W) (W) (W) (A) (A) (mm²) (A) (kA) (A) (%) (%)
TUG - 8 Tomadas T.I. F+N+T B1 127 V 6 667 600 R 600 1.00 1.00 5.2 5.2 2.5 24.0 3 10 0.31 2.42 OK
TUG - 9 Tomadas Sala do Conselho F+N+T B1 127 V 8 889 800 T 800 1.00 1.00 7.0 7.0 2.5 24.0 3 10 0.69 2.80 OK

TUG - 10 Tomadas Sala Motorista e Assesores F+N+T B1 127 V 8 889 800 R 800 1.00 1.00 7.0 7.0 2.5 24.0 3 10 0.92 3.02 OK
IL - 4 Iluminação TI e Sala do Conselho F+N+T B1 127 V 4 400 400 R 400 1.00 1.00 3.1 3.1 1.5 17.5 3 10 0.46 2.56 OK

Iluminação Sala Motorista e Assesores F+N+T B1 127 V 5 500 500 T 500 1.00 1.00 3.9 3.9 1.5 17.5 3 10 0.84 2.95 OK
AC - 4 Ar Condicionado Sala do Conselho F+F+T B1 220 V 1 1811 1630 S+T 815 815 1.00 1.00 8.2 8.2 2.5 24.0 4.5 10 0.20 2.31 OK
AC - 5 Ar Condicionado Sala Motorista F+F+T B1 220 V 1 1811 1630 S+T 815 815 1.00 1.00 8.2 8.2 2.5 24.0 4.5 10 0.60 2.71 OK
AC - 6 Ar Condicionado Sala Assesores F+F+T B1 220 V 1 1811 1630 R+S 815 815 1.00 1.00 8.2 8.2 2.5 24.0 4.5 10 0.65 2.76 OK
EM - 3 Luminárias de Emergência F+N B1 127 V 4 48 48 R 48 1.00 1.00 0.3 0.4 1.5 17.5 3 10 0.05 2.16 OK
TOTAL 4 9 22 3 8826 8038 R+S+T 2663 2445 2930

IL - 5

Quadro de Demanda (QD3) - Pav. Térreo

Tipo de carga Fator de demanda
(%)

Demanda
(kVA)

Iluminação e TUG´s (Escritórios e salas comerciais) 100.00 3.39
Uso Específico 100.00 5.43

TOTAL 8.83
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